Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме 
29.10.2018 г.
Наименование Заказчика: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,
Место нахождения (юридический адрес): 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А.
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746.
Адрес интернет-сайта: www.new.energo124.ru., тел. (391) 264-97-57, 219-55-66, e-mail: energo124@mail.ru
Настоящим объявляет о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора подряда по разработке проектной и рабочей документации по титулу «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ» для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (Закупка № 31-2018).
1. Контактная информация:

по техническим вопросам, инициатор Договора – Образцов Михаил Михайлович, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru; 

по вопросам организации процедуры, специалист по закупкам – Шипко Юлия Владленовна, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru.

2. Способ осуществления закупки: открытый конкурс в электронной форме. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
3. Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной мети Интернет: www.otc.ru.
4. Предмет договора: разработка проектной и рабочей документации по титулу «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ» для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». Объем работ: в соответствии с Конкурсной документацией (Техническим заданием и Ведомостью объема работ). 
5. Подробное описание предмета закупки и условий Договора, а также процедуры открытого конкурса в электронной форме содержится в Конкурсной документации, которая предоставляется любому участнику в электронной форме через единую информационную систему (сайт www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки») с 29.10.2018 г. по 14.11.2018 г. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
6. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика и по месту нахождения объекта, подлежащего модернизации, техническому перевооружению- 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1. Место предоставления результата работ: 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1.
7. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме является извещением о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. Настоящее извещение является неотъемлемой частью Конкурсной документации.
8. Участником открытого конкурса в электронной форме может быть любой Подрядчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеющий ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладающий управленческой компетентностью, обладающий гражданской правоспособностью, не являющийся неплатежеспособным или банкротом, не находящийся в процессе ликвидации, включая дополнительные требования, установленные Конкурсной документацией. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.
9. Начальная (максимальная) цена договора: 8 238 143,40 (восемь миллионов двести тридцать восемь тысяч сто сорок три) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС 18%, а с 01.01.2019- НДС 20%. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость разработки проектной и рабочей документации по модернизации, техническому перевооружению ПС-17 ГПП-1 (110/35/6), ГПП-2 (35/6), расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, другие сопутствующие расходы, связанные с разработкой и предоставлением проектной и рабочей документации по титулу «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ», затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС, проектные работы.
10. Заказчик устанавливает требование о внесении обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 411 907,17 руб., НДС не облагается. Способы и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты для перечисления обеспечения, порядок и сроки возврата обеспечения заявки указываются Заказчиком в Конкурсной документации.

11. Заказчик устанавливает требование внесения обеспечения исполнения Договора в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 823 814,34 руб., НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения исполнения Договора, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора, порядок возврата обеспечения исполнения Договора указываются Заказчиком в Конкурсной документации и проекте Договора.

12. Для участия в открытом конкурсе в электронной форме необходимо своевременно подать в электронной форме заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.

13. Заявки (коммерческие предложения) для участия в процедуре должны быть поданы в электронном виде (сканированные копии), подписанные ЭЦП, на электронной торговой площадке www.otc.ru., с 30.10.2018 г. и не позднее 06:00 ч. (время московское) 14.11.2018 г. 

14. Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 06:00 ч. (время московское) 14.11.2018 г. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе обеспечивается оператором электронной площадки. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. размещается непосредственно после вскрытия заявок 14.11.2018 г.

15. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам 15.11.2018 г. по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 17.11.2018 г.

16. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе, осуществляется комиссией по закупкам 16.11.2018 по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 18.11.2018 г.
17. Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в извещение по открытому конкурсу в электронной форме. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в п. 2.1.3 Положения о закупках.
18. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.
19. Извещение и Конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки».
20. Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) Конкурсной документации.

При возникновении вопросов Участник закупки имеет право обратиться к Заказчику за разъяснениями. Для этого Участнику необходимо изложить суть вопроса на ЭТП в соответствующем разделе. 

Заказчик обязан предоставить заинтересованному лицу письменное разъяснение в электронной форме в течение трех календарных дней, следующих за днем поступления Заказчику заявления заинтересованного лица, если заявление заинтересованного лица поcтупило в адрес Заказчика с момента размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, а именно: с 29.10.2018 г. по 08.11.2018 г. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не должен изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
Техническое задание на разработку рабочей документации 

по титулу «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ»
1. Основание для проектирования.

1.1. Приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 16.08.2018 № 08-118 «О утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018-2020 годы».

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту: 

-
Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.122-2006;

-
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-
ПУЭ (действующее издание);

-
ПТЭ (действующее издание);

-
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-
Другими действующими НТД.

2. Вид работ и этапы разработки рабочей документации.

Техническое перевооружение.

Этапы разработки проекта:

-
I этап - выполнение инженерных изысканий, обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по объекту.

-
II этап - разработка, согласование с Заказчиком проектно-сметной документации.

3. Основные характеристики проектируемого объекта.

3.1. Характеристики существующей ПС-17 110/35/6кВ ГПП-1
	Показатель
	Значения/Заданные характеристики

	Наименование и место расположения объекта (в соответствии со свидетельством о регистрации права)
	ГПП-1   Здание, назначение: нежилое здание, площадь 1 360,2 кв.м., количество этажей: 2 адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, г. Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров, д. 1, Кадастровый (условный) номер: 24:50:0500104:16



	Номинальные напряжения
	110/35/6кВ

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП. КРУ) и т.д.)
	РУ-110 кВ – открытое;

 РУ-35 кВ – закрытое;

 РУ-6 кВ – закрытое.



	Тип схемы РУ
	110 – мостик с выключателями в цепях линий;
35 – схема с двумя системами шин с шиносоединительным выключателем;

6 - с одной секционированной и обходной системами шин с обходным и секционированным выключателями.


	Количество линий, подключаемых к подстанции, РУ
	ЗРУ-35кВ:
ВЛ-35кВ Т-10 ПС-17 ГПП-1 - Зыково с отпайками;

ВЛ-35кВ Т-11 ПС-17 ГПП-1 - Шумково с отпайками;
ВЛ-35кВ Т-12 ПС-17 ГПП-1 - Шумково с отпайками;

ВЛ-35кВ Т-4 ПС-17 ГПП-1 – ПС-17 ГПП-2;

ВЛ-35кВ Т-5 ПС-17 ГПП-1 – ПС-17 ГПП-2;

ЗРУ-6 кВ: 24 линейные ячейки.


	Тип и привод выключателей РУ
	ОРУ-110кВ:
МКП-110М с приводом ШПЭ-33 (3 шт); 

ЗРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ:

МКП-35 с приводом ШПЭ-2.

МГГ-10 с приводом ПЭ2-2

ВМГ-133 с приводом ПС-10.


	Количество и мощность силовых трансформаторов
	1Т, 2Т: ТДТН-31500/110/35/6.



	Система собственных нужд
	1ТСН-6/0,4кВ типа ТМ-400/6.


	Система оперативного тока (СОТ)
	постоянный оперативный ток 220В (АБ тип СК-6).




3.2. Характеристики существующей ПС-17 35/6кВ ГПП-2
	Показатель
	Значения/Заданные характеристики

	Наименование и место расположения объекта (в соответствии со свидетельством о регистрации права)
	ГПП-2 Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1 250,9 кв.м., количество этажей: 2 адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, Кадастровый (условный) номер: 24:50:0500399:43

	Номинальные напряжения
	35/6кВ

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП. КРУ) и т.д.)
	РУ-35 кВ – открытое;

РУ-35 кВ – закрытое;

РУ-6 кВ – закрытое.



	Тип схемы РУ
	35 – схема с двумя системами шин с шиносоединительным выключателем;

6 - с одной секционированной и обходной системами шин с обходным и секционированным выключателями.


	Количество линий, подключаемых к подстанции, РУ
	ЗРУ-35кВ:
ВЛ-35кВ Т-8 ПС-17 ГПП-2 – ГПП-3;

ВЛ-35кВ Т-9 ПС-17 ГПП-2 – ГПП-3;
ЗРУ-6 кВ: 16 линейных ячеек.


	Тип и привод выключателей РУ
	ЗРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ:

МКП-35 с приводом ШПЭ-2.

МГГ-10 с приводом ПЭ2-2

ВМГ-133 с приводом ПС-10.


	Количество и мощность силовых трансформаторов
	1Т, 2Т: ТД-35/6/10000кВА.


	Система собственных нужд
	1ТСН-6/0,4кВ типа ТМ-100/6.


	Система оперативного тока (СОТ)
	постоянный оперативный ток 220В.



3.3. Модернизация ПС-17 110/35/6кВ ГПП-1 с заменой отдельных видов оборудования и устройств:

	Показатель
	Значения/Заданные характеристики

	ОРУ-110кВ
	Замена выключателей 110 кВ типа МКП-110М-600-18,4 (3 шт.) на новые элегазовые со встроенными трансформаторами тока, тип выключателей определить проектом;

Замена существующих устройств РЗиА на щите управления на современные микропроцессорные устройства РЗиА (3 шт.);

Замена на щите управления шкафов управления и сигнализации МВ С-9, С-10, СВ-110, (3 шт.);

Замена шкафов вторичной коммутации на ОРУ МВ С-9, С-10, СВ-110 (3 шт.);

Организация удаленного доступа к цифровым устройствам РЗА при помощи программно-технического комплекса (АРМ диспетчера);

Замена существующих трансформаторов напряжения типа НКФ- 110-57-У2 (6 шт.) на новые, тип трансформаторов напряжения определить проектом;

Замена шкафов вторичной коммутации на ОРУ ТН С-9, ТН С-10 (2 шт.);

Замена силовых и контрольных кабелей, кабельных трасс.

	Система оперативного тока (СОТ)
	Замена существующего щита постоянного тока;

Замена аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока типа СК-6 (300 А*ч) на новую в комплекте со стеллажами и электролитом в количестве 118 штук;

Замена зарядно-выпрямительного устройства УЗА-150-80-УХЛ4 (2 шт.) на новые;
Замена щита постоянного тока на новый;

ЗИП комплект. 

Типы и характеристики оборудования определить проектом.


3.4. Модернизация ПС-17 35/6кВ ГПП-2 с заменой отдельных видов оборудования и устройств:

	Показатель
	Значения/Заданные характеристики

	ОРУ-35кВ
	Замена существующих трансформаторов 1Т, 2Т тип ТД-35/6/10000кВА на новые трансформаторы, тип определить проектом.

Замена существующих устройств РЗиА на щите управления на современные микропроцессорные устройства РЗиА (2 шт.);

Замена на щите управления шкафов управления и сигнализации трансформатора 1Т, 2Т (2 шт.);

Замена шкафов вторичной коммутации на ОРУ 1Т, 2Т (2 шт.);

Организация удаленного доступа к цифровым устройствам РЗА при помощи программно-технического комплекса (АРМ диспетчера);

Замена силовых и контрольных кабелей, кабельных трасс.


4.  Требования к оформлению и содержанию рабочей документации.

4.1. Предпроектные обследования:

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования (результаты обследования изложить в отчете о техническом состоянии строительных конструкций в соответствии с требованиями раздела 11 СП-102-2003, оформить отдельным томом) в том числе:

· обследование существующих фундаментов под оборудование и строительных конструкций в соответствии с требованиями СП-102-2003;

· обследование существующих металлоконструкций на предмет необходимости выравнивания.

При предпроектном обследовании ПС-17 ГПП-1, ГПП-2 совместно с представителями ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»:

4.1.1. Произвести оценку работоспособности металлоконструкций и фундаментов, при необходимости предусмотреть их замену.

При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния заземляющего устройства и молниезащиты объекта, электромагнитной обстановки на объекте проектирования.

По результатам проведенных обследований определить необходимость замены (реконструкции) существующих фундаментов под оборудование и строительных конструкций, необходимость выравнивания существующих металлоконструкций; необходимость укрепления существующих опор, фундаментов ВЛ; необходимость реконструкции контура заземления ПС; выдать соответствующие рекомендации.

Материалы предпроектного обследования представить на рассмотрение Заказчику.

4.2.
1 этап проектирования. «Разработка, согласование проектно-сметной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов»:

Разработку проектно-сметной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.2.1. Основные решения по ПС-17 ГПП-1.

4.2.1.1. Выполнить обследование существующих фундаментов под оборудование и строительных конструкций в соответствии с требованиями СП-102-2003 (результаты обследования изложить в отчете о техническом состоянии строительных конструкций в соответствии с требованиями раздела 11 СП-102-2003, оформить отдельным томом).

4.2.1.2. В рабочей документации определить/выполнить:

· принципиальную электрическую схему ПС, с указанием диспетчерских наименований и номинальных параметров всего оборудования;

· расчет токов к.з. на шинах 6, 35, 110 кВ на год окончания техперевооружения;

· решения по замене существующих выключателей 110 кВ типа МКП-110М (3 шт.) на новые, тип выключателей определить проектом;

· решения по установке выключателей 110 кВ на новые рамы и существующие свайные основания; в случае определения необходимости замены существующих свайных оснований предусмотреть соответствующие мероприятия;

· решения по замене существующих трансформаторов напряжения НКФ-110-57 (6 шт.) на новые, тип трансформаторов напряжения определить проектом;

· решения по установке трансформаторов напряжения 110 кВ на новые рамы и существующие свайные основания; в случае определения необходимости замены существующих свайных оснований предусмотреть соответствующие мероприятия;

· замену и монтаж шкафов вторичной коммутации, в т.ч. для выключателей 110 кВ (управления, обогрева, клеммных, питания завода пружин, соленоидов и т.д.) с организацией автоматической системы обогрева по кольцевой схеме питания;

· замену силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ на кабели, не распространяющие горение, с установкой огнезащитных перегородок; 

· раздельную прокладку (силовых, контрольных) кабельных линий в наземных кабельных лотках на опорных металлоконструкциях, металлических кабельных лотках:

· замена кабельной продукции и опорной изоляции, существующей аккумуляторной батареи; 

· применить кабельную продукцию, не распространяющую горение;

· предусмотреть возможность резервирования аккумуляторной батареи;

· решения по замене щита постоянного тока на новый, с установкой зарядно-выпрямительного устройства; 

· решения по замене аккумуляторной батареи на новую;

· устройство приточно-вытяжной вентиляции в помещении существующей аккумуляторной батареи.
4.2.2.
Релейная защита и автоматика.

В составе раздела определить/выполнить:

4.2.2.1. решения по установке микропроцессорных терминалов основных и резервных защит силовых трансформаторов 1Т, 2Т;

4.2.2.2. решения по замене шкафов управления и сигнализации выключателей МВ С-9, С-10, СВ-110;

4.2.2.3. решения по установке цифровых контрольно-измерительных приборов на вводах трансформатора 1Т, 2Т 110/35/6кВ;

4.2.2.4.
Порядок замены панелей защит и кабельной продукции.

4.2.2.5.
Замену всех контрольных кабелей с использованием экранированной кабельной продукции, не распространяющей горение;

4.2.2.6.
Замену шкафов вторичной коммутации на ОРУ.

4.2.2.7.
Для полноценного дублирования и повышения надежности работы оборудования, имеющего основные и резервные защиты, предусмотреть разделение защит (комплектов, блоков, терминалов) по цепям оперативного тока и выходным цепям путем их подключения отдельными кабелями к источникам питания тока и напряжения, оперативного тока, а также путем прокладки кабелей по разным трассам;

4.2.2.8.
Организацию удаленного доступа к цифровым устройствам РЗА на базе программно-технического комплекса (АРМ диспетчера). Предусмотреть все необходимое оборудование для организации удаленной связи с терминалами релейной защиты.

5. Особые условия проектирования.

5.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2. Выполнить в составе проекта отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования (при необходимости).

5.3. Проектирование выполнить в соответствии с общими требованиями ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

5.4. Технические решения, типы оборудования, типы защит и их размещение, не указанные в задании на проектирование, согласовывать с ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». При применении оборудования и технологий, ранее не используемых в ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», проектом предусмотреть оснащение необходимыми средствами диагностики, проверки и соответствующими приспособлениями и оснастки. Выбор оборудования осуществить преимущественно с учетом наличия центра авторизованного сервисного обслуживания производителя оборудования (и ПО) и минимальных затрат на эксплуатационное обслуживание в течение всего срока службы.
5.5. Технические решения и типы оборудования, не указанные в данном техническом задании согласовать с ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

5.6. Передать Заказчику четыре комплекта проектно-сметной документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде.

5.7. Все отступления от «Норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ» согласовать с Заказчиком на стадии разработки рабочей документации.

5.8. Срок действия данного задания на проектирование с момента утверждения – 3 года. Срок действия задания на проектирование может быть продлен с письменного разрешения организации Заказчика.

Приложение №1 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Модернизация ПС-17 ГПП-1 (110/35/6), ГПП-2 (35/6)    

	Таблица П-2. Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС

	1
	УНЦ (2015)-П2-02
	Проектно-изыскательские работы для элементов ПС: ячейка выключателя, напряжение 110-220 кВ
	1 единица
	2

	Раздел 2. Таблица П-2. Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС

	2
	УНЦ (2015)-П2-06
	Проектно-изыскательские работы для элементов ПС: ячейка трансформатора, напряжение 6-35 кВ
	1 единица
	2


Приложение №2 к Техническому заданию

Локальный сметный расчет



	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Модернизация ПС-17 ГПП-1 (110/35/6), ГПП-2 (35/6)          

	ТАБЛИЦЫ БАЗОВЫХ ЦЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	1
	СБЦ-6-4-6
"Объекты энергетики (2003г.)"
	Аккумуляторные установки, стоимость строительства: 16,0 млн.руб.
	объект
	1
	776000
	 
	 
	 
	776000
	 
	 
	 

	2
	СБЦ-11-3-6
"Объекты энергетики (2003г.)"
	Трансформаторные подстанции напряжением 35/6-20 кВ, 6-35/0,4 кВ, распределительные и секционные пункты 6-20 кВ, стоимость строительства: 3,0 млн. руб.
	объект
	1
	242000
	 
	 
	 
	242000
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	1018000
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Модернизация ПС-17 ГПП-1 (110/35/6), ГПП-2 (35/6)        
	3125260
	 
	 
	 

	Раздел 2. Таблица П-2. Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС

	3
	УНЦ (2015)-П2-06
	Проектно-изыскательские работы для элементов ПС: ячейка трансформатора, напряжение 6-35 кВ
	1 единица
	2
	1236000
	 
	 
	 
	2472000
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	2472000
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Таблица П-2. Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС
	2472000
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	3490000
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-2 "Перевод в цены 2017г (Письмо ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» от 27.01.2017 г. № 6-17/5) СМР=3,07"
	3125260
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 3 " "
	2472000
	 
	 
	 

	  Итого
	5597260
	 
	 
	 

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 

	  Индекс дефлятор 5 597 260 * 1,23277
	6 900 134,00
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 2 100 870,07   1 кв. 2018г.
	378 156,61
	 
	 
	 

	  НДС 20% от 4 799 263,93   1 кв. 2019г.
	959 852,79
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	8 238 143,40
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